
 

 

    

ExempeExempeExempeExempellll    PT100 givaPT100 givaPT100 givaPT100 givarararararrrreeee    i Exi Exi Exi Ex----områdeområdeområdeområde    
 

Pt100 givare ger resistansen 100 ohm vid 0 °C och 138,5 ohm vid 100 °C vilket motsvarar 

en känslighet av ca 0,4 ohm per grad.  

I vissa fall används också Pt1000, med resistansen 1000 ohm vid 0 °C och tio gånger högre 

känslighet än Pt100. 

 

Exi Signalomvandlare PR 9113B  

Programerbar med programeringsfront 

In: Pt100, Pt1000 eller  Ni1000  

Output: 4...20mA eller 0-10V 

 

Ex Zon   Säkert område   

 
Pt-100 givare utan eget Ex utförande 
 

 
 
Ansluts över Exi Transmitter  PR9113 

 
Exi Transmitter PR9113B 
 

 
 
Skyddar Pt100 givaren genom att hålla ned 
energin i kretsen så att antändning av gas 
eller dammatmosfär ej skall ske.  
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