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Dreheisen-/Drehspulen Spannungs-/Strommessinstrument TypGHG41098**R**** 
(PTB99ATEX2032U) 
Signalleuchte Typ GHG41* ****R**** (PTB98ATEX1040U) 
Drucktaster Typ GHG41* ****R**** (PTB97ATEX1081U) 
Schaltersockel Typ GHG238 ****R**** (PTB98ATEX1116U) 
Schaltersockel Typ GHG26300** * ****( PTB99ATEX1031U) 
Schaltersockel Typ GHG264 **** R ****( PTB00ATEX1069U) 
Schaltersockel Typ GHG2** ****R**** (PTB98ATEX1117U) 
Ex-d Schaltersockel Typ GHG291 **** * **** (PTB98ATEX1118U) 
Flanschsteckdoese Typ GHG511 8*** * **** (PTB99ATEX1040U) 
Anbausteckdose Typ GHG54* **** * **** (PTB99ATEX1063U) 
Ex-e Transformatoren Typ GHG 410 9507 P ****(PTB04ATEX3019X) 
Anschlussklemmen bis 240mm2 Typ GHG74092.. ….. (PTB03ATEX1201U) 
 
Sehr geehrter Herr Richter, 
 
Es bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken seitens der PTB, die o.g. Komponenten mit 
ihren u.a. neuen Zertifikatsnummern 
- Dreheisen-/Drehspulen Spannungs-/Strommessinstrument 
  TypGHG41098**R**** (BVS14ATEX-E-125U), 
- Signalleuchte Typ GHG41* ****R**** (IBExU12ATEX1047U), 
- Drucktaster Typ GHG41* ****R**** (IBExU14ATEX1030U), 
- Schaltersockel Typ GHG238 ****R**** (BVS13ATEXE107U), 
- Schaltersockel Typ GHG26300** * ****(BVS14ATEX-E-085U), 
- Schaltersockel Typ GHG264 **** R ****(BVS12ATEX-E-127U), 
- Schaltersockel Typ GHG2** ****R**** (BVS14ATEX-E-076U), 
- Ex-d Schaltersockel Typ GHG291 **** * **** (BVS14ATEX-E-119U), 
- Flanschsteckdose Typ GHG5118**** * **** (BVS15ATEX-E101U), 
- Anbausteckdose Typ GHG54* **** * **** (BVS14ATEX-E-131U), 
- Ex-e Transformatoren Typ GHG 410 9507 P ****(BVS11ATEX-E159U), 
- Anschlussklemmen bis 240mm² Typ GHG74092.. ….. (BVS16ATEX-E-028U) 
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in die Energieverteilungs-, Schalt- und Steuerkombinationen Typ GHG619 **** * **** bzw. 
GHG44* **** * ****   (beide PTB 99 ATEX 1044) sowie in die 
Sammelschienen- und Anschlusskästen GHG 758 **** * **** (PTB 00 ATEX 1073) einzubauen. 
 
Wir bitten Sie, diese Änderung mit Verweis auf dieses Schreiben bei einer zukünftigen neuen 
Ausgabe der o.g. Baumusterprüfbescheinigung mit aufzunehmen. 
 
Translation 
 
There are no safety-related objections from PTB to build in the a.m. components with their below 
mentioned new certificate-numbers 
- Moving-iron and moving coil measuring instrument type GHG41098**R**** (BVS14ATEX-E-125U), 
- Signal lamp type GHG41* ****R**** (IBExU12ATEX1047U), 
- Pushbutton type GHG41* ****R**** (IBExU14ATEX1030U), 
- Built-in switch type GHG238 ****R**** (BVS13ATEXE107U), 
- Built-in switch type GHG26300** * ****(BVS14ATEX-E-085U), 
- Flush-mounting switch type GHG264 **** R ****(BVS12ATEX-E-127U), 
- Built-in switch type GHG2** ****R**** (BVS14ATEX-E-076U), 
- Built-in switch type GHG291 **** * **** (BVS14ATEX-E-119U), 
- Flange-mounting socket outlet type  GHG5118**** * **** (BVS15ATEX-E101U), 
- Surface-type socket outlet type GHG54* **** * **** (BVS14ATEX-E-131U), 
- Ex-e Transformer type GHG 410 9507 P ****(BVS11ATEX-E159U) 
- Terminal up to 240mm² type  GHG74092.. ….. (BVS16ATEX-E-028U) 
 
into the Power distribution, switch and control gear assembly types GHG 619 **** * **** and/or 
GHG44* **** * **** (both  PTB 99 ATEX 1044)  and/or 
in connection- and bus-bar boxes GHG 758 **** * **** (PTB 00 ATEX 1073). 
 
We would like to ask you to include this change into a future new issue of the aforementioned Type 
Examination Certificate. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 
Uwe Völkel 
Dipl.- Phys. 


	PTB99ATEX1044_en_GHG44.pdf
	PTB-Schreiben_SL8_Verwendung Komponenten mit neuer Zulassung.pdf

